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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОЧИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
0. 
0. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2024 года                                                       № 24
Об утверждении актуализированной 
схемы водоснабжения Шаталовского  
сельского поселения Починковского
района  Смоленской области на 
2024 год.

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, на основании Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь  Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения  и водоотведения» схема водоснабжения  и водоотведения принятая, Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения   от 13.04.2020 года  № 36 подлежит ежегодной актуализации 

Администрация Шаталовского сельского  поселения Починковского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:
   
     1. Признать схему  водоснабжения  Шаталовского  сельского поселения актуальной  на период до 2035 года.
    2. Настоящее постановление с прилагаемой актуализированной схемой   разместить на официальном сайте Администрации Шаталовского сельского  поселения Починковского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    3.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
Шаталовского сельского поселения
Починковского района
Смоленской  области                                                                         О.Н. Бачурина
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МО – муниципальное образование; ЗСО – зона санитарной охраны;
УРЭ – удельный расход электроэнергии;

ВТВМГ – высокотемпературные вечномерзлые грунты; КВОС – комплекс водоочистных сооружений;
ВЗС – водозаборные сооружения; ВОС – водоочистные сооружения;
НТД – нормативно-техническая документация; ПНС – повысительная насосная станция;
ТКП – технико-коммерческое предложение; ПИР – проектно-изыскательские работы; ПРК – программно-расчетный комплекс; ГИС – геоинформационная система;
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ЧРП – частотно-регулируемый привод.
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ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций – МУП «Водолей», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.
Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения.

[bookmark: _Toc34395120][bookmark: _Toc38464469]1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Шаталовское сельское поселение»
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Шаталовское сельское поселение расположено в центре Смоленской области, к югу от г. Смоленск. В состав Шаталовского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на начало 2024 года):
1. д. Шаталово (410 чел.)
2. д. Дмитриевка (85 чел.)
3. д. Митюли (14  чел.)
4. д. Мачулы (472 чел.)
5. д. Льнозавод (88 чел.)
6. д. Новоселье (20 чел.)
7. д. Алексино (58 чел.)
8. д. Козятники (10 чел.)
9. д. Энгельгардтовская (10 чел.)
10. д. Даньково (686 чел)
11. д. Хицовка (150 чел.)
12. д. Липки (205 чел.)
13. д. Киселевка (15 чел.)
14. д. Костинское (2 чел.)
15. д. Цыгановка (6 чел.)
16. д. Слобода-Полуево (41 чел.)
17. д. Свалы (6 чел.)
18. д. Зимницы (34 чел.)
19. д. Базылевка (26 чел.)
20. д. Казаренка (1 чел.)
21. д. Васьково (350 чел.)                           
22. д. Галеевка  (207 чел.)                          
23. д. Азаровка (25 чел.)                            
24. д. Михайловка (- чел.)                         
25. д. Жигалово (2 чел.)
26. д. Сторино (15 чел.)
27. д. Ворошилово (132 чел.)
28. д. Никулино (8 чел.)
29. д. Новоселье (5чел.)
30. д. Боговка (4 чел.)
31. д. Бережок (- чел.)
32. д. Гаврюковка (1 чел.)
33. д. Гапоново (- чел.)
34. д. Гута (- чел.)
35. д. Семиново (- чел.)
36. д. Слобода (9 чел.)
37. п. Шаталово-1 (2400 чел.)
38. д. Мачулы-1 (2 чел)

Централизованные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют:  
1. д. Шаталово, 
2. д. Мачулы, 
3. д. Льнозавод, 
4. д. Новоселье, 
5. д. Хицовка 
6. д. Даньково, 
7. д. Липки, 
8. д. Слобода-Полуево, 
9. д. Сторино.
10. д. Васьково, 
11. д. Галеевка, 
12. д. Ворошилово.
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Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев или криниц.
Поселок Шаталово-1 исключен из схемы водоснабжения по причине, что данный поселок принадлежит Министерству Обороны, информация отсутствует. 
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Водоснабжение д. Шаталово
Водоснабжение д. Шаталово осуществляется от двух независимых водозаборов, забирающих воду из двух артезианских скважин, каждый из которых имеет погружной электронасос марки ЭЦВ 6-10-110.
С каждого водозабора по сетям водоснабжения диаметром 100 мм поступает неочищенная вода, поскольку водоочистные сооружения в поселке отсутствуют.   
Протяжённость сетей водоснабжения д. Шаталово – 2,0 км (ветка 1) и 1,6 км (ветка 2). Годы постройки: 1960 – 1975 гг.
Водоснабжение д. Мачулы
Источником водоснабжения д. Мачулы  является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-16-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 1,0 км, башня емкостью 25 м3. Год установки 1968 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Мачулы – 6,0 км. Год постройки - 1968г. 
Высота водонапорной башни – 9 метров.
Водоснабжение д. Льнозавод
Источником водоснабжения д. Льнозавод является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-16-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,3 км, башня емкостью 25 м3. Год установки 1961 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Льнозавод – 1,2 км. Год постройки 1961 г. 
Высота водонапорной башни – 15,1 метр.
Водоснабжение д. Новоселье
Источником водоснабжения д. Новоселье является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-100. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,4 км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1965 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Новоселье – 1,7 км. Год постройки 1965г. 
Высота водонапорной башни – 9 метров. 
Водоснабжение д. Хицовка
Источником водоснабжения д. Хицовка является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭВЦ 6-10-100. Протяженность водовода до водопроводной башни 3,2 км. Год установки 1962 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Хицовка – 3,9 км. Год постройки 1976 г. 
Емкость водонапорной башни – 15 куб.м.
Водоснабжение д. Даньково
Водоснабжение д. Даньково осуществляется от водозабора. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭВЦ 8-25-110, на которые по двум напорным линиям  Ø 100 поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 25 тыс. м3/сут. На территории д. Даньково находятся резервуары чистой воды в количестве 2шт. по 250м3. Насосная станция второго подъёма расположена на территории д. Даньково, установленная производительность – 25 тыс.м3/сут., в ней установлены насосы марки ЭВЦ 8-25-110 ЭВЦ 6-16-110 резерв.).
Источником водоснабжения д. Даньково является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭВЦ 8-25-110, мощность 8кВт (резервный насос ЭВЦ 6,1-6-110, мощность 6 кВт). Год установки 1976 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Даньково – 5,438 км. Год постройки 1958/1976 гг. 
Емкость водонапорной башни – 50 куб.м.
Водоснабжение д. Липки
Источником водоснабжения д. Липки является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭВЦ 6-10-100. Год установки 1963 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Липки – 2,0 км. Год постройки 1976г. 

Водоснабжение д. Слобода-Полуево
Источником водоснабжения д. Слобода-Полуево  является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110. Год установки 1991 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Слобода  – Полуево 0,675 км. Год постройки 1991 г. 
Высота водонапорной башни – 9 метров, диаметр – 2,6 куб.м. 
Площадь артезианской скважины – 3,8 кв.м.
Водоснабжение д. Сторино
Водоснабжение д. Сторино осуществляется из артезианской скважины. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-100. Год постройки 1972 г. Протяжённость сетей водоснабжения д.Сторино – 0,712 км. Год постройки 1972 г. 
Высота водонапорной башни – 11 метров, диаметр – 2,6 куб.м. 
Площадь артезианской скважины – 3,8 кв.м.
Водоснабжение д. Васьково
Водоснабжение д. Васьково осуществляется от водозабора. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110. Водоочистные сооружения отсутствуют. Общая протяжённость сетей водоснабжения 
д. Васьково  – 5,24 км. Годы постройки: 1982-1993 г.г.
Водоснабжение д. Галеевка
Источником водоснабжения д. Галеевка является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110. Год установки 1973 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Галеевка – 4,3 км. Год постройки 1973 г. 
Водоснабжение д. Ворошилово
Источником водоснабжения д. Ворошилово является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 
6-10-110. Год установки 1982 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Ворошилово – 3,6 км. Год постройки 1982 г. 
В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Водолей».
Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2020 г.  
Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.
Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм.  
Данные лабораторных анализов качества воды
[bookmark: _Toc360187463]Данные об обследовании состава воды предоставлены в приложении 1. При дальнейшем проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

[bookmark: _Toc34395124][bookmark: _Toc38464473]1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Технические обследования систем централизованного водоснабжения поселков МО «Шаталовское сельское поселение» в последние 5 лет не проводились. 

[bookmark: _Toc360540975][bookmark: _Toc360541033][bookmark: _Toc360541444][bookmark: _Toc360611451][bookmark: _Toc360611485][bookmark: _Toc360612760][bookmark: _Toc360613178][bookmark: _Toc360633080][bookmark: _Toc361734858][bookmark: _Toc38464474]1.1.5 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
К основным техническим и технологическим проблемам в водоснабжении муниципального образования можно отнести: 
1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Шаталовского сельского поселения.
2. Водопроводная сеть на территории Шаталовского сельского поселения проложена до 1960-1975 года, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.
3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.                                                                                                                                                                                                                             
4. Отсутствие в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

[bookmark: _Toc34395125][bookmark: _Toc38464475]1.1.6.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85*, МО «Шаталовское сельское поселение» находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, что   проиллюстрировано  на рисунке 1.

[image: ]
Рисунок 1 – Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты.

Обозначения на схеме:

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Так как МО «Шаталовское сельское поселение» территориально не относится к районам Крайнего Севера со среднегодовой температурой минус 3,9°С, а среднемесячная температура января составляет минус 9,4°С, то на территории Шаталовского сельского поселения возможно периодическое перемерзание только открытых надземных водопроводных сетей.
Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, перемерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на перемерзание, при сборе данных не выявлены).
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории Шаталовского сельского поселения также не выявлено.

[bookmark: _Toc34395126][bookmark: _Toc38464476]1.1.7.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Магистральные водопроводы деревень, входящих в МО «Шаталовское сельское поселение», по которым осуществляется их водоснабжение, все распределительные сети и объекты на них, принадлежат на правах собственности администрации МО «Шаталовское сельское поселение». Также, администрация сельского поселения является собственником артезианских скважин. 
























[bookmark: _Toc34395127][bookmark: _Toc38464477]1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc34395128][bookmark: _Toc38464478]1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения МО «Шаталовское сельское поселение» являются:

· повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;
· замена изношенных сетей водоснабжения;
· повышение качества поставляемой хозяйственно-питьевой воды.
При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:
· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;
· повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
· снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечение    доступности    водоснабжения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;
· обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;
· обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.
· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).

[bookmark: _Toc34395129][bookmark: _Toc38464479]1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО «Шаталовское сельское поселение»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
По состоянию на январь 2024 года численность населения МО «Шаталовское сельское поселение» (в деревнях, охваченных централизованным водоснабжением) составила 2776 человека.
Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования «Шаталовское сельское поселение» Починковского муниципального района Смоленской области, численность населения к 2035 году сохранится на уровне 2020 года.



[bookmark: _Toc38464480]1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

[bookmark: _Toc34395131][bookmark: _Toc38464481]1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды в Шаталовском сельском поселении
Суммарный баланс водоснабжения и потребления по Шаталовскому сельскому поселению за 2023 г. сформирован на основании исходных данных МУП «Водолей» и представлен в таблице ниже.

Таблица 1 - Баланс водоснабжения и потребления по Шаталовскому сельскому поселению за 2023 г.
	Потребитель
	Выработка (подъем) воды, м³/год
	Нормативные потери, м³/год
	Водопотребление

	
	
	
	Сред.
	Годовое

	
	
	
	сут.
	м³/год

	
	
	
	м³/сут
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. д. Васьково
	30570,58
	6114,12
	67,00
	24456,46

	2. д. Галеевка
	17219,33
	3443,87
	37,74
	13775,47

	3. д. Сторино
	1444,49
	288,90
	3,17
	1155,59

	4. д.  Слобода -Полуево
	3857,14
	771,43
	8,45
	3085,71

	5. д. Ворошилово
	8511,34
	1702,27
	18,66
	6809,08

	6. д. Шаталово
	35178,70
	7035,74
	77,10
	28142,96

	7. д. Мачулы
	29646,21
	5929,24
	64,98
	23716,97

	8.д. Льнозавод
	5815,82
	1163,16
	12,75
	4652,66

	9. д. Новоселье
	859,58
	171,92
	1,88
	687,66

	10. д. Даньково
	55931,23
	11186,25
	122,59
	44744,99

	11. д. Хицовка
	9510,08
	1902,02
	20,84
	7608,06

	12. д. Липки
	9100,35
	1820,07
	19,95
	7281,75

	Итого: 
	207644,85
	41528,99
	455,11
	166117,40



По причине отсутствия количественного учета потерь в разрезе поселков, норматив потерь воды в сетях водоснабжения усреднено принят в размере 20% от объема выработки (подъема) воды. 
Суммарный объем выработки воды по МО «Шаталовское сельское поселение» составляет 207,6 тыс. куб.м., реализация воды – 166,11 тыс. куб.м.

[bookmark: _Toc34395132][bookmark: _Toc38464482]1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (баланс в разрезе поселков) представлен ниже в таблице. 
Горячее водоснабжение в деревнях МО «Шаталовское сельское поселение» отсутствует. 
Централизованное водоснабжение технической водой на территории МО «Шаталовское сельское поселение» не осуществляется.
Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем потребления воды абонентами за базовый (2023 год) составил 1660117,40 м3.





Таблица 2 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (баланс в разрезе поселков) МО «Шаталовское сельское поселение» за 2023 г.
	Потребитель
	Наименование расхода
	Единица измерения
	Кол-во
	Средне суточная норма на ед. изм. 
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
	Годовое

	
	
	
	
	
	сут.
	т.м³/год

	
	
	
	
	
	м³/сут
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. д. Васьково
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	169
	250
	42,25
	15,42

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	22
	190
	4,18
	1,53

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	46
	120
	5,52
	2,01

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	126
	95
	11,97
	4,37

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	30
	50
	1,50
	0,55

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	КРС
	гол
	8
	65
	0,52
	0,19

	 
	свиньи
	гол
	13
	8
	0,10
	0,04

	 
	коза/овца
	гол
	5
	8
	0,04
	0,01

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	1150
	0,8
	0,92
	0,34

	 
	баня 
	чел
	118
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	67
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	67,00
	24,46

	2. д. Галеевка
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	95
	250
	23,75
	8,67

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	19
	190
	3,61
	1,32

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	5
	120
	0,60
	0,22

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	69
	95
	6,56
	2,39

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	18
	50
	0,90
	0,33

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	КРС
	гол
	22
	65
	1,43
	0,52

	 
	свиньи
	гол
	12
	8
	0,10
	0,04

	 
	коза/овца
	гол
	18
	8
	0,14
	0,05

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	820
	0,8
	0,66
	0,24

	 
	баня
	чел
	42
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	36
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	37,74
	13,78

	3. д. Сторино
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	6
	250
	1,50
	0,55

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	8
	120
	0,96
	0,35

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	4
	95
	0,38
	0,14

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	3
	50
	0,15
	0,05

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	свиньи
	гол
	14
	8
	0,11
	0,04

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	80
	0,8
	0,06
	0,02

	 
	баня
	чел
	10
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	2,5
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	3,17
	1,16

	4. д.  Слобода -Полуево
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	22
	250
	5,50
	2,01

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	6
	190
	1,14
	0,42

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	5
	120
	0,60
	0,22

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	6
	95
	0,57
	0,21

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	10
	50
	0,50
	0,18

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	свиньи
	гол
	 
	8
	0,01
	0,00

	 
	коза/овца
	гол
	3
	8
	0,02
	0,01

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	140
	0,8
	0,11
	0,04

	 
	баня
	23
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	9
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	8,45
	3,09

	5. д. Ворошилово
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	16
	250
	4,00
	1,46

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	1
	190
	0,19
	0,07

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	50
	120
	6,00
	2,19

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	57
	95
	5,42
	1,98

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	26
	50
	1,30
	0,47

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	КРС
	гол
	22
	65
	1,43
	0,52

	 
	свиньи
	гол
	12
	8
	0,10
	0,04

	 
	коза/овца
	гол
	0
	8
	0,00
	0,00

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	280
	0,8
	0,22
	0,08

	 
	баня 
	чел
	56
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	33
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	18,66
	6,81

	6. д. Шаталово
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	105
	250
	26,25
	9,58

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	98
	190
	18,62
	6,80

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	140
	120
	16,80
	6,13

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	124
	95
	11,78
	4,30

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	52
	50
	2,60
	0,95

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	КРС
	гол
	6
	65
	0,39
	0,14

	 
	свиньи
	гол
	18
	8
	0,14
	0,05

	 
	коза/овца
	гол
	13
	8
	0,10
	0,04

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	520
	0,8
	0,42
	0,15

	 
	баня 
	чел
	136
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	67
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	77,10
	28,14

	7. д. Мачулы
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	50
	250
	12,50
	4,56

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	87
	190
	16,53
	6,03

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	113
	120
	13,56
	4,95

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	193
	95
	18,34
	6,69

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	58
	50
	2,90
	1,06

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	КРС
	гол
	9
	65
	0,59
	0,21

	 
	свиньи
	гол
	11
	8
	0,09
	0,03

	 
	коза/овца
	гол
	17
	8
	0,14
	0,05

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	430
	0,8
	0,34
	0,13

	 
	баня 
	чел
	100
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	50
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	64,98
	23,72

	8.д. Льнозавод
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	0
	250
	0,00
	0,00

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	30
	190
	5,70
	2,08

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	37
	120
	4,44
	1,62

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	15
	95
	1,43
	0,52

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	19
	50
	0,95
	0,35

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	КРС
	гол
	0
	65
	0,00
	0,00

	 
	свиньи
	гол
	0
	8
	0,00
	0,00

	 
	коза/овца
	гол
	17
	8
	0,14
	0,05

	 
	птица (куры, гуси и т.д.)
	гол
	120
	0,8
	0,10
	0,04

	 
	баня 
	чел
	42
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	18
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	12,75
	4,65

	9. д. Новоселье
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	2
	190
	0,38
	0,14

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	3
	120
	0,36
	0,13

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	3
	95
	0,29
	0,10

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	15
	50
	0,75
	0,27

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	КРС
	гол
	1
	65
	0,07
	0,02

	 
	свиньи
	гол
	1
	8
	0,01
	0,00

	 
	коза/овца
	гол
	0
	8
	0,00
	0,00

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	45
	0,8
	0,04
	0,01

	 
	баня 
	чел
	10
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	6
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	1,88
	0,69

	10. д. Даньково
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	200
	250
	50,00
	18,25

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	250
	190
	47,50
	17,34

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	149
	120
	17,88
	6,53

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	55
	95
	5,23
	1,91

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	8
	50
	0,40
	0,15

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	КРС
	гол
	8
	65
	0,52
	0,19

	 
	свиньи
	гол
	13
	8
	0,10
	0,04

	 
	коза/овца
	гол
	5
	8
	0,04
	0,01

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	1150
	0,8
	0,92
	0,34

	 
	баня 
	чел
	98
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	 
	30
	 
	0,00
	0,00

	 
	Итого: 
	 
	 
	 
	122,59
	44,74

	11. д. Хицовка
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	0
	 
	0,00
	0,00

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	58
	190
	11,02
	4,02

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	20
	120
	2,40
	0,88

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	42
	95
	3,99
	1,46

	 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	37
	50
	1,85
	0,68

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	КРС
	гол
	8
	65
	0,52
	0,19

	 
	свиньи
	гол
	13
	8
	0,10
	0,04

	 
	коза/овца
	гол
	5
	8
	0,04
	0,01

	 
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	1150
	0,8
	0,92
	0,34

	 
	баня 
	чел
	64
	 
	0,00
	0,00

	 
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	11
	 
	0,00
	0,00

	
	Итого:
	
	
	
	20,84
	7,61

	12. д. Липки
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	0
	250
	0,00
	0,00

	 
	Хоз-питьевые нужды
	 чел 
	 38
	125
	4,84
	2,05

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	16
	250
	4,00
	1,46

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	31
	197
	6,53
	2,58

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	23
	197
	4,87
	2,27

	
	
	
	
	
	
	

	
	КРС
	гол
	1
	65
	0,07
	0,02

	
	свиньи
	гол
	7
	8
	0,12
	0,01

	
	коза/овца
	гол
	3
	8
	0,02
	0,01

	
	птица ( куры, гуси и т.д.)
	гол
	1270
	0,8
	1,3
	0,91

	
	баня 
	чел
	12
	
	0,0
	0,0

	
	 Полив с 15 мая по 15 августа 
	сотка
	9
	
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	
	
	
	1,51
	0,95








[bookmark: _Toc34395134][bookmark: _Toc38464483][bookmark: _Toc34395137]1.3.3. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды
Фактическое потребление населением питьевой воды в МО «Шаталовское сельское поселение» за 2023 год приведен в таблицах ниже.

Таблица 3 - Фактическое потребление населением питьевой воды в д. Даньково и д. Хицовка, д. Липки
	Наименование услуги
	кол-во  чел.
	норма в мес.
	Объем потребления, куб.м.

	3. Водопр, кан,эл.или газ. водонагр.
	88
	5,69
	6008,6

	4. Водопр, кан, титан
	0
	4,47
	0,0

	5. Водопр, кан, ванна б/оборуд
	155
	3,56
	6621,6

	6. Водопр, кан, без ванн
	53
	2,95
	1876,2

	7. Водопровод , ввод в дом
	40
	1,83
	878,4

	8. Водоразборная колонка
	39
	0,91
	425,9

	9. Колонка во дворе 
	6
	1,30
	93,6

	10 крс
	 
	1,83
	241,6

	11. овцы
	 
	0,24
	49,0

	12.птица всех видов
	 
	0,02
	123,1

	13 свиньи
	 
	0,43
	31,0

	14 баня
	 
	0,43
	247,7

	15 баня
	 
	0,22
	311,5

	ИТОГО:
	381
	 
	16908,1

	  Вода по счетчику  ( население, скот, бани)
	12050,0

	ВСЕГО
	 
	 
	28958,1



Таблица 4 - Фактическое потребление населением питьевой воды в д. Шаталово, д. Мачулы, д. Льнозавод, д. Новоселье
	Наименование услуги
	кол-во  чел.
	норма в мес.
	Объем потребления, куб.м.

	3. Водопр, кан,эл.или газ. водонагр.
	75
	5,69
	5121,0

	5. Водопр, кан, ванна б/оборуд
	60
	3,56
	2563,2

	6. Водопр, кан, без ванн
	103
	2,95
	3646,2

	7. Водопровод , ввод в дом
	89
	1,83
	1954,4

	8. Водоразборная колонка
	134
	0,91
	1463,3

	9. Колонка во дворе 
	6
	1,30
	93,6

	10 крс
	 
	1,83
	263,5

	11. овцы
	 
	0,24
	135,4

	12.птица всех видов
	 
	0,02
	178,3

	13 свиньи
	 
	0,43
	87,7

	15 баня
	 
	0,22
	528,0

	ИТОГО:
	467
	 
	16034,6

	  Вода по счетчику  ( население, скот, бани)
	9475,0

	ВСЕГО
	 
	 
	25509,6



Таблица 5 - Фактическое потребление населением питьевой воды в 
д. Слобода- Полуево, Сторино, Васьково, Галеевка, Ворошилово
	Наименование услуги
	кол-во  чел.
	норма в мес.
	Объем потребления, куб.м.

	3. Водопр, кан,эл.или газ. водонагр.
	10
	5,69
	682,8

	7. Водопровод , ввод в дом
	300
	1,83
	6588,0

	8. Водоразборная колонка
	123
	0,91
	1343,2

	10 крс
	 
	1,83
	878,4

	11. овцы козы
	 
	0,24
	66,2

	12.птица всех видов
	 
	0,02
	403,2

	13 свиньи
	 
	0,43
	180,6

	15 баня
	 
	0,22
	422,4

	ИТОГО:
	433
	 
	10564,8

	  Вода по счетчику  ( население, скот, бани)
	2050,0

	ВСЕГО
	 
	 
	12614,8



[bookmark: _Toc34395135][bookmark: _Toc38464484]1.3.4.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
На сегодняшний день, расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:
· юридические лица (в т.ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по расчетным значениям потребления воды, зафиксированным в договорах;
· часть  населения  оплачивает  услуги  по   водоснабжению  по индивидуальным (квартирным) счетчикам питьевой воды;
· остальная часть населения оплачивает потребленную воду по нормативам.
На сегодняшний день на территории МО «Шаталовское СП» общедомовыми приборами коммерческого учета расхода ХВС оборудовано около 50% многоквартирных домов.
[bookmark: _Toc38464485]1.3.5.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
· прогнозными данными жилого строительства до 2035 года, предоставленными администрацией МО «Шаталовское СП»; 
· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО «Шаталовское СП»;
· утвержденной схемой теплоснабжения МО «Шаталовское СП»;
· федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В соответствии с данными, представленными Администрацией МО «Шаталовское сельское поселение», прирост населения на период до 2035 года не предполагается. 
Прогнозный баланс водопотребления на период до 2035 года не изменится и соответствует текущему балансу водопотребления по данным на 2019 год. 
[bookmark: _Toc34395138][bookmark: _Toc38464486]1.3.6.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение в деревнях МО «Шаталовское сельское поселение» отсутствует. 

[bookmark: _Toc34395144][bookmark: _Toc38464487]1.3.7. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения, применительно к МО «Шаталовское сельское поселение» является МУП «Водолей».
Эксплуатация системы водоснабжения МО «Шаталовское сельское поселение» предполагается на основании концессионного соглашения, которое будет подписано между организацией Концессионером (МУП «Водолей») и Концедентом (Администрация МО «Шаталовское сельское поселение»). 


[bookmark: _Toc34395145][bookmark: _Toc38464488]1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
[bookmark: _Toc34395146][bookmark: _Toc38464489]1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Данным проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции отдельных существующих сетей водоснабжения, исчерпавших свой нормативный срок эксплуатации.
План реализации мероприятий по годам:
· реконструкция существующих сетей водоснабжения – плановая дата начала 2020 год, завершения – 2029 год;
[bookmark: _Toc34395147][bookmark: _Toc38464490]1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Техническое обоснование реконструкции участков существующих сетей водоснабжения.

Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно- канализационных предприятий» нормативный срок службы сетей водоснабжения составляет 30 лет. 
Следовательно, амортизационный износ большинства магистральных участков составляет 100%. Это приводит к образованию утечек в магистрали. Поэтому, в ближайшее время необходима перепрокладка участков изношенных сетей водоснабжения.

[bookmark: _Toc34395148][bookmark: _Toc38464491]1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Для повышения надежности и качества водоснабжения МО «Шаталовское СП», принято решение реконструировать 702,4 погонных метров магистрального участка водопроводной сети в д. Даньково, в том числе 491,7 пог.м. диаметром 100 мм в подземной прокладке, 210,7 пог.м. диаметром 63 мм в подземной прокладке. 
[bookmark: _Toc34395149][bookmark: _Toc38464492]1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Диспетчеризация и телемеханизация систем ХВС на данный момент находится на низком уровне. Управление режимами водоснабжения систем водоснабжения осуществляется в ручном режиме (с непосредственным выездом на объект).
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения МО «Шаталовское сельское поселение» отсутствуют.
[bookmark: _Toc34395150][bookmark: _Toc38464493]1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В соответствии с данными, предоставленными Администрацией МО «Шаталовское сельское поселение», около 60% потребителей оснащены приборами учета холодного водоснабжения. 
Так как оплата потребленной воды по индивидуальным квартирным счетчикам производится не у всех абонентов, то оценить долю коммерческих потерь в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения в суммарном объеме потерь не представляется возможным.
[bookmark: _Toc34395152][bookmark: _Toc38464494]1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.
[bookmark: _Toc34395153][bookmark: _Toc38464495]1.4.7.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc34395154][bookmark: _Toc38464496]1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc34395155][bookmark: _Toc38464497]1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Водоочистные сооружения в МО «Шаталовское сельское поселение» отсутствуют. 
Утилизация промывных вод на территории МО «Шаталовское СП не осуществляется.
[bookmark: _Toc34395156][bookmark: _Toc38464498]1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО «Шаталовское СП» не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.

[bookmark: _Toc34395157][bookmark: _Toc38464499]1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc34395158][bookmark: _Toc38464500]1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Водопроводные сети
Данной схемой водоснабжения предусмотрена реконструкция сетей водоснабжения в объеме, соответствующем п.1.4.
Источником финансирования инвестиционных проектов является тарифные источники (амортизационные отчисления и нормативная прибыль). 
Расчет затрат на модернизацию водопроводных сетей в МО «Шаталовское сельское поселение» представлен в таблице 6. 
Планируемые инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения МО «Шаталовское сельское поселение» с разбивкой по годам представлены в таблице 7.
[bookmark: _Toc34395159][bookmark: _Toc38464501]1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Общие затраты на модернизацию водопроводных сетей представлены в таблице 7 и составляют 2900,0 тыс. руб. (в ценах 2019 года).





Таблица 6 - Расчет затрат на модернизацию водопроводных сетей в МО «Шаталовское сельское поселение»
	№ п/п
	Поселение
	Наименование показателя
	Протяженность, принятая к перекладке по инвестиционной программе, м
	Удельная стоимость реконструкции сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка сухого грунта в отвал с креплением (группа грунтов 1-3), тыс. руб./м
	Стоимость реконструкции, тыс. руб. без НДС
	Год перекладки
	Примечание

	1
	д. Даньково
	Водопроводные сети
	702,4
	4,12874
	2 900,0
	2020-2029
	Равномерно в течение 10 лет

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	2 900
	 
	 




















Таблица  7 - Планируемые инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения МО «Шаталовское сельское поселение» с разбивкой по годам
	Наименование объекта
	Описание и основные характеристики мероприятия
	Срок реализации, год
	Предельный размер расходов, тыс. рублей (с учетом НДС)

	Сети водоснабжения пос. Даньково
	Перекладка сетей водоснабжения
	2020
	290,0

	
	
	2021
	290,0

	
	
	2022
	290,0

	
	
	2023
	290,0

	
	
	2024
	290,0

	
	
	2025
	290,0

	
	
	2026
	290,0

	
	
	2027
	290,0

	
	
	2028
	290,0

	
	
	2029
	290,0

	ИТОГО
	
	
	2900,0













[bookmark: _Toc34395160][bookmark: _Toc38464502]1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:
· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;
· «фактические показатели деятельности» -  значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;
· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:
1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды);
2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

[bookmark: _Toc34395161][bookmark: _Toc38464503]1.7.1.  Показатели качества питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
[image: ]
Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
[image: ]
Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.

Таблица 8 - Нормативные значения ПДК

	
Показатели
	
Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	
Показатель вредности <1>
	
Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
мг/л
	
1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	
мг/л
	
0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -
токсикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании
оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные	органолептические	свойства	воды	определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 22.


Таблица 9 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Фактические показатели	качества питьевой воды, определенные по результатам лабораторных исследований, приведены в таблице ниже.





Таблица 10 - Фактические показатели качества питьевой воды

	
Период
	Температура, град.Ц
	Цветность, град
	Мутность, ЕМФ
	Щелочность, ммоль/л
	
рН
	Окисляемость, мгО2/л
	Жесткость, ммоль/л
	
БПК-5,мг/л
	Нитрат-ионы, мг/л

	Январь
	0,3
	140
	9,79
	1,33
	7,28
	26,1
	1,94
	1,45
	<0,1

	Февраль
	1,1
	136
	6,74
	1,39
	7,3
	20,74
	2,05
	1,28
	0,21

	Март
	1,3
	139
	5,53
	1,5
	7,31
	23,33
	2,11
	1Д1
	0,26

	Апрель
	2,7
	162
	25,94
	1,14
	7,16
	26,29
	2,26
	1,12
	0,22

	Май
	11,4
	155
	21,67
	1,28
	7,13
	26,85
	1,1
	1,7
	0,29

	Июнь
	19,4
	158
	15,6
	1,3
	7,25
	19,74
	1,36
	1,19
	0,37

	Июль
	21
	143
	11,5
	1,25
	7,26
	20,17
	1,46
	1,4
	0,15

	Август
	20
	136
	11,9
	1,3
	7,39
	21,84
	1,56
	1,52
	0,19

	Сентябрь
	15,4
	112
	8,98
	1,38
	7,5
	16,33
	1,75
	1,95
	0,14

	Октябрь
	9,5
	88
	8,32
	1,58
	7,56
	14,56
	2,47
	1,51
	0,23

	Ноябрь
	5,2
	186
	17,38
	1,08
	7,31
	27,81
	1,6
	1,5
	0,23

	Декабрь
	2,4
	163
	23,83
	1,15
	7,32
	23,6
	1,65
	1,2
	0,24

	За год
	9,1
	143
	13,93
	1,31
	7,31
	22,28
	1,78
	1,41
	0,23



	
Период
	Железо общее, мг/л
	Хлорид-ионы, мг/л
	Сульфат-ионы, мг/л
	Сухой остаток, мг/л
	
Медь, мг/л
	Марганец, мг/л
	Фторид-ионы, мг/л
	Н/продукты, мг/л
	
АПАВы, мг/л

	Январь
	0,83
	23,95
	11,6
	175,1
	
	
	
	<0,05
	<0,010

	Февраль
	0,91
	24,18
	22,16
	159,9
	
	
	
	<0,05
	<0,010

	Март
	0,78
	24,41
	16,58
	183
	0,31
	0,14
	0,35
	<0,05
	<0,010

	Апрель
	1,03
	28,13
	21,66
	189
	
	
	
	0,066
	<0,010

	Май
	1,11
	37,6
	16,35
	521,8
	
	
	
	<0,05
	<0,010

	Июнь
	0,85
	17,41
	13,81
	430,2
	0,24
	0,05
	0,2
	<0,05
	<0,010

	Июль
	0,64
	20,1
	<10,0
	145,2
	
	
	
	<0,05
	<0,010

	Август
	0,66
	19,06
	<10,0
	135,2
	
	
	
	<0,05
	<0,010

	Сентябрь
	0,39
	19,29
	<10,0
	179
	0,29
	0,13
	0,19
	<0,05
	<0,010

	Октябрь
	0,44
	31,38
	13,68
	213
	
	
	
	<0,05
	<0,010

	Ноябрь
	0,99
	22,78
	<10,0
	181,6
	
	
	
	<0,05
	<0,010

	Декабрь
	0,94
	23,5
	17,5
	171,3
	0,11
	0,08
	0,1
	<0,05
	<0,010

	За год
	0,8
	24,32
	16,67
	223,7
	0,24
	0,1
	0,21
	<0,05
	<0,010


Примечание
Цветом выделены показатели не отвечающие нормам качества питьевой воды в соответствии с СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества…» утвержденных Постановлением от 26 сентября 2001 года № 24 «О введении в действие санитарных правил» (с изменениями на 28 июня 2010 года).





Анализ показателей качества, приведенных в таблице 23 показал, что во всех 100% проб есть превышения ПДК. В основном, это касается органолептических свойств воды (цветности и мутности), обобщенным показателям и неорганическим веществам (превышение железа).

[bookmark: _Toc34395162][bookmark: _Toc38464504]1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоснабжения;
· продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
МО «Шаталовское сельское поселение» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.
Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2023 года, согласно данным МУП «Водолей» были зафиксированы один раз. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно периодически фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой оперативно.
Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 90%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. 
[bookmark: _Toc34395163][bookmark: _Toc38464505]1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;
· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

[bookmark: _Toc34395164][bookmark: _Toc38464506]1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:
1.  Уровня потерь холодной воды при транспортировке;
2.  Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, подтвержденных данными приборов учета.
[bookmark: _Toc34395165][bookmark: _Toc38464507]1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
В соответствии с п. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем холодного водоснабжения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.

[bookmark: _Toc38464508]1.7.6. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.






































Водопроводные сети
д.Васьково
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

[image: C:\Users\User\Desktop\Васьково.png]
 Желтым цветом отмечены существующие сети водопровода.






























Водопроводные сети
д.Ворошилово
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

[image: C:\Users\User\Desktop\спутник водопровод\Ворошилово.png]
Розовым цветом отмечены существующие сети водопровода.





















Водопроводные сети
д.Галеевка
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области
 
[image: C:\Users\User\Desktop\спутник водопровод\Галеевка.png]
Желтым цветом отмечены существующие сети водопровода.






















Водопроводные сети
д.Даньково
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

[image: C:\Users\User\Desktop\спутник водопровод\Даньково.png]

Желтым цветом отмечены существующие сети водопровода.






















Водопроводные сети
д.Льнозавод
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области


[image: C:\Users\User\Desktop\спутник водопровод\Льнозавод.png]
Желтым цветом отмечены существующие сети водопровода.












Водопроводные сети
д.Мачулы
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

[image: C:\Users\User\Desktop\спутник водопровод\Мачулы.png]
Желтым цветом отмечены существующие сети водопровода.















Водопроводные сети
д.Слобода-Полуево
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

[image: C:\Users\User\Desktop\спутник водопровод\Слобода-Полуево.png]
Желтым цветом отмечены существующие сети водопровода.














Водопроводные сети
д.Сторино
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

[image: C:\Users\User\Desktop\спутник водопровод\Сторино.png]
Желтым цветом отмечены существующие сети водопровода.















Водопроводные сети
д.Хицовка
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области
[image: ]
Желтым цветом отмечены существующие сети водопровода.

























[bookmark: _GoBack]Водопроводные сети
д.Шаталово
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области
[image: C:\Users\User\Desktop\спутник водопровод\Шаталово.png]
Желтым цветом отмечены существующие сети водопровода.











Водопроводные сети
д. Липки
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

[image: ]
Зеленым цветом отмечены существующие сети водопровода.





























Водопроводные сети
д. Новоселье
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области
[image: ]
Зеленым цветом отмечены существующие сети водопровода

















1.8. Система водоотведения д. Васьково.
Система водоотведения д. Васьково введена в эксплуатацию в 1988 году. В состав сетей входят подземные сети протяженностью 4,2 км. Из них:

	Диаметр, мм
	Одиночное протяжение

	
	Протяженность
Всего, км.
	Срок эксплуатации, лет
	Материал труб

	
	
	до 15
	до 20
	свыше
	

	150 мм
	2,314
	0
	0
	2,314
	чугун

	200 мм
	1,886
	0
	0
	1,886
	чугун



Имеется канализационная насосная станция.
Имеются очистные сооружения канализации. Их жилых домов стоки по центральной канализационной системе поступают на КНС. На КНС установлен резервуар (накопитель-улавливатель). Насосами по канализационным трубам стоки перекачиваются на карты.
Схема водоотведения
д. Васьково
Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области
[image: ]Зеленым цветом отмечены существующие канализационные сети. 

Приложение 1
[image: C:\Users\User\Desktop\Экспертные заключения по пробам воды\Экспертное заключение галеевка\0001.jpg]
[image: C:\Users\User\Desktop\Экспертные заключения по пробам воды\Экспертное заключение галеевка\0002.jpg]
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Ne 1052 ot «26» pespans 2024 roaa
10 Pe3yJabTATAM JIA00PATOPHBIX HCIBLITAHMI

ZasBurennb: Ajmunucrpaius [laranosekoro cenbekoro nocenenns Ilounnkoekoro paiiona
CMoJIeHCKO# 001acTi.
KOpuanuecknii aapec: Cymosnenckas o6nactsb, [lounnkosekuii paiion, . lllatanoso, 1. 236.
DakTHueckuii aapec: Cmornenckas oGmactb, [Mounnkosekuii paiion, 1. Hlaranoso, 1. 236.

(paiion, ynuua, 10m)
OcnoBanne aasi nposeaenus skeneprTusbl: Corsacho 3asske, BX. Ne 67-20/105-2024 or
12.01.2024r.
CocTaB IKCNepTHBIX MaTepHaoB: [Iporokos naGoparopusix ucnbiraunii UL ®BY3 «llenrp
ruruennl uoomiaemuonornn B Cmosenckoit oGmactin Ne 1206 ot 22.02.2024r.
Yeranosieno:
Jlara nposeaenns nucnekuun: 26.02.2024 roja.
OOBEKT MHCMIEKIMH: BOJIA UThEBAs LCHTPATH30BAHHOIO BOJIOCHAOKEHHS.

ITpoGa X0s10/1HO# MUTHEBOI BOJBI HCCIIE0BAHA 110 OPraHOJICNTHYECKUM (3arax, MpHBKYC,
IBETHOCTD, MYTHOCTD (110 (opmasuiy), mukpodHonorndeckum (obuiee MukpobHoe uncno, E.coli)
0Ka3aTesIsIM.

[lo wuceneloBaHHbIM - MOKa3aTesiM - poda  XOJIOJHOM  NUTHEBOH  BOJAbI  COOTBETCTBYET
THPHEHIYECKHM HOPMATHBAM.

3ak/movenue:

KauectBO  XO/O/HOIN  MUTBLEBOIT  BOJBL,  OTOOPAHHOI M3 BOJOPa30OPHOIT  KOJIOHKH
Ajvunnerpatin  [laranosekoro cenbekoro nocesenns [Tounnkosekoro paiiona  CMoseHCKO#
obnacTi, pacnosnokentoit no aapecy: Cmonenckas obnacte, [Tounnkosekuii paiton, j. aneeska, 1.
64, 10 MCCICJOBAHHBIM  TIOKA3aTEIsiM  COOTBETCTBYET  IOCYJAPCTBEHHBIM  CaHHTapHO-
IMHWIEMHOJIOrHYeCKUM  ripaBiiiaM 1 HopmatuBam:  CanlluH  1.2.3685-21  «I'urnennueckue
HOpPMaTHBEI M TpeboBanus K obecrieyeniio GesonacHocTn U (win) Ge3BpesHOCTH Ul YeloBeKa
(pakropos cpesnt ooutanusy, CanlluH 2.1.3684-21 «Cannrapio-3rmuieMuooruyeckue TpeboBaHus
K COJICPIKAHMIO TEPPUTOPHIE FOPOJICKHX M CEIILCKHUX MOCEICHHI, K BOAHBIM 00bEKTaM, MHTLEBOI BOJIE
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U [HTHEBOMY BOJOCHAOKEHHIO, aTMOC(])CpHOMy BO3JyXY, [M0YBaM, JKHJIBIM [TIOMEIIEHUSM,
IKCIUTyaTallud  NPOU3BOACTBEHHBIX, OOIIECTBEHHLIX MNOMEIICHHI, Opranusauuu M MpoOBEJICHUIO

CaHHTAPHO-IPOTHBOIHIEMHUECKHX (POYHIAKTHYCCKUX) MEPOTPHSITHITY.

OTBETCTBEHHBIE HCTIOIHUTENN

l'oromua A.E., Bpau
(noanucs) )

10 o01eii ruruexe

Anexca B.M., 3aBejtytommii
CAHUTAPHO-TUIHEHUYECKMM
OTJIeNIOM

(noanucn)





image20.jpeg
OPI'AH UHCITEKLIUK
®BY3 «LIEHTP
MIMEHDI M DTHJIEMUOJIOTMH B
CMOJIEHCKOHM OBJIACTH»

Koa dopmbiz d 02-01.8.1 Crp. Ne 1 u32

DKCNEPTHOE 3aKII0UEHHE

YTBEPKJAEHO

Mpukazom ®BY3 «llenTp rurnens n
yumaemuonorun 8 Cvosienckoit obaactiny
Ne 21-11 o7 28.02.2022 roaa

Depepanbuas ¢ 62 110 Hax30py B cdepe 3aMMTLI NPAB NOTpeduTeIeiH H HJArONOIYUHS Yel0BeKa
OPI'AH MHCHEKIIMA
Denepasnbroe H10KETHOE yUpPekIeHHE 31PABOOXPAHCHUS
«llenTtp rurnens: u Hnnaemuosiornn B Cyvoaenckoii odaactn»
Arrecrar akkpeantaunn RA.RU.710042 Buinan 24 uioas 2015roaa

214013 r. Cmoaenck, Tyabcknii nepey.iok, a.12

«YTBEPKJIAIO»
I'naBublii Bpau (e/iepasibHOro O10/UKETHOrO
YUPEIKICHHS 3/IPABOOXPAHEHUS
«LLCHFP I'MFUCHBI U SITHJIEMHOJIOTHH
éﬂ ﬁéy eHCKOM 061acTH»
= E.I'. Maitoposa
M.IT

IKCMNEPTHOE 3AKJIOYEHUE
Ne 1050 ot «26» peBpainsi 2024 roaa
110 pe3yIbTaTaM JaGopaTOPHBIX HCNBITAHMI

Basisurenn: Axvunucrpauns [llaranosckoro cenmsckoro mocenenns ITounnkosekoro paiiona
CmosteHckoit obacTu.
HOpuanuecknii aapec: Cyosnenckas obnactsb, [ounnkosckuii paiion, . llaranoso, 1. 236.
MakTuueckmii aapec: Cwmonenckas obnacts, [Tounnkoseknit paiion, 1. [laranoso, 1. 236.

(paiion, yanua, 10m)
OcnoBanne aasi nposeaennsi dkeneprusel: Cornacno 3assie, BX. Ne 67-20/105-2024 ot
12.01.2024r.
CocTaB IKCNEPTHLIX MaTepHaoB? [Iporokos saboparopubix uenbitanuii UL @BY3 «llentp
rUrHensl v oonuaemuonorun B Cmosnenckoii odaactuy» Ne 1202 ot 22.02.2024r.
YeTanosieno:
Jlara nposejienns uncnekunn: 26.02.2024 roja.
OOBEKT HHCNEKINH: BOJIA NUTLEBAS LICHTPAIM30BAHHOIO BOJIOCHAOKEHUS.

IIpoba Xx0s10/1H0# MUTHLEBOIT BOJLI MCCiIE0BAHA 110 OPraHOJENTHYECKUM (3amax, MpHBKYC,
UBETHOCTL, MYTHOCTE (110 (popMasniy), MukpoOHosioruyeckium (obuiee mukpobroe uncno, E.coli)
NOKa3aTessiM.

B uceieoBannoii npobe XoJ0Hoi MUTheBOIl BO/bI MyTHOCTH (110 (opmaszuny) — 19,44+2.7
EM® npu ruruennyeckom nopmaruse He 6osee 2,6 EM®.

[To  ocTaibHBIM  MCCIICJOBAHHBIM  MOKa3aTesM  npoda  XOJOIHOH  NMUTHEBOH  BOJbI
COOTBETCTBYCT I'MIHEHHUECKHM HOPMATHBAM.

3akaovenne:

KadecTBO  X0J10/1HOI  NHTBEBOH  BOJbI,  OTOOPaHHON M3 BOJOPa30OpHO  KOJIOHKH
Aamunncrpain [laranosekoro cenpekoro nocenenns Ilounnkosekoro paiiona  Cmonenckoit
obaacT. pacrosiokentoii mo ajapecy: Cmosenckas o6nactn, [ounnkoBekuit paiion, . Jlanbkoso, 1.
65, 110 HCCIIC/IOBAHHBIM OPraHOICHTHICCKHM (MYTHOCTDL (MO (JopMasHHy) MoKasaTesisiM, ¢ yueTom
NONPABKH  HA  BEJIMUMHY  OMMOKK  MCTOJA  ONpe/IC/iCHus  1oKasaresieii, He COOTBETCTBYET
rOCY/IAPCTBEHHBIM CAHHTAPHO-DIHIACMHOIONHUCCKUM TTpaBiiaM 1 Hopmarusam: paszen I1, rabanua
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3.1 CanllnH 1.2.3685-21 «I'urnennueckne HopMaTuBbl 1 TpeGOBaHUs K 0OecreueHnio 6e30macHocTH
u (unm) Ge3BpeHOCTH JuUls 4esoBeka (akTopoB cpebl oOuTanus», pasaen IV, n. 75 CanlluH
2.1.3684-21 «CanutapHo-31H11eMHOIOTHYECKHE TPEOOBAHNS K COAEPIKAHMIO TEPPUTOPHIT FOPOJICKHX
M CEJIbCKMX TMOCENEHUH, K BOJIHBIM OOBEKTaM, MHTHEBOH BOJE M MHTHEBOMY BOJOCHAGKEHHIO,
arMocepHOMYy  BO3JyXy, MOUBAM, JKHIBIM [OMEIICHHSM, OSKCIUIyaTallid [POH3BO/JCTBEHHDIX.
OOMIECTBEHHBIX MOMEIICHHH, OPraHM3alii W MPOBEJACHHIO CAHUTAPHO-IIPOTHBOIIHIAEMHUCCKIX
(MpodMAAKTHYECKUX ) MEPOTIPHATHIT». "

IMo ocTanbHBIM HCCIIEIOBAHHBIM MOKA3ATE/ISM KaYeCTBO BOJBI COOTBETCTBYET TPeGOBAHMAN |
CanllnH 1.2.3685-21 «I'urnennyeckne HopMaTHBbLI M TpeGoBaHUsA K 0becnedeHnio 6e30MacHoCTH 1
(unm) Ge3speiHocTH Jus yesoBeka (aktopos cpenl obutanus», CanlluH 2.1.3684-21 «Canurapho-
SMUIEMHOIOTHYECKHE TPeGOBAHUS K COAEPKAHMIO TEPPHUTOPHIT TOPOJICKUX M CEIBCKHX MOCEICHMUIA, K
BOJIHBIM OOBEKTaM, NHTLEBOH BOJE M IHTHEBOMY BOJOCHAOKEHHIO, aTMOC(EPHOMY — BO3LYXY,
MOYBaM, XHJIbIM MOMEIEHHAM, SKCILTyaTallMi MPON3BOACTBEHHBIX, OOIICCTBEHHBIX MOMEIICHHI,
OpraHu3allii ¥ HPOBEJCHUIO  CAHHTAPHO-NPOTHBOAIMAEMUUYECCKUX  (IPOPUIAKTHUYCCKHX)
MEPONPHATHIA».

OTBETCTBEHHBIC HCIOJTHUTEIH l'oronuna A.E., Bpau

(noanuen) 1o o01edi ruruene

Anexca B.M., 3aBejtytoiunii
CAHUTAPHO-THIHEHHYECKHM
OT/IeNIOM

(noanucny
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OPI'AH MHCIEKLIMA
DBY3 «LIEHTP
'MIMEHBI U STTUJIEMHUOJIOTUA B
CMOJIEHCKOW OBJIACTH»

Koxn gopmer: @ 02-01.8.1 Crp. Ne 1 u3 2

3KCHCPTMOC 3aKI0YeHHE

YTBEPK/JIEHO

MNpukazom ®BY3 «llenTp rurnens: u
onuaemuoaorun 8 Cmonenckoit ofaactinn
Ne 21-IT o7 28.02.2022 rona

Desepanbias cayxOa 10 Ha30py B cdepe 32T NPas noTpeduTeeii n Giaronoyuns yenosexka
OPI'AH UHCHEKIIUM
(Dc;mpa.nbuoc ﬁl(lll'MQTll()Q Yupemienue 3ApaBooxXpanenus
«ut‘ll'l‘p THIHEHBI H YNTHICMHOJIOTHH B Cmosenckoii 061acTi»
Arrecrar akkpeantannn RA.RU.710042 suytan 24 wioas 2015roaa
214013 r. Cmoaenck, Tyabckuii nepeyiox, .12

«YTBEPK/IAIO»
I'naubit Bpau (eepanibHOro 610/KETHOTO
YUPEXKICHUS 37IPABOOXPAHEHUS

o «LleHgp ryppeHbl ¥ AMUAEMHOIOTHH
éj‘ S yofiencroii onactiy
4 E.I'. Maitoposa
M.IL

SKCHMEPTHOE 3AKJIIOYEHUE
Ne 1051 ot «26» pespansi 2024 roaa
10 pe3y/ibTaTaM JabopaToOPHLIX HCNBITAHMI

Zassurean: Aymunnctpanus [larasosekoro cenbckoro nocenenus Ilounnkosckoro paiiona
Cmorenckoii obacTh.
O puanuecknii aapec: Cvmonenckas obuacts, Hounnkosekuii paiion, 1. laranoso, 1. 236.
dakTHyuecknii aapec: Cmonenckas obacte, [lounnkosekuii paiion, . [lararoso, 1. 236.

(paiion, yauua, 10m)
OcnoBanne aast nposeaenusi dkcneprusnl: Corsacho 3asske, BX. No 67-20/105-2024 or
12.01.2024r.
CocTaB dKCNEPTHBIX MaTepHaaoB: [Iporokon nadoparopueix ucnbiranuii HIL{ ®BY3 «llentp
ruruenst uoomuaemuoiornn B Cmosenckoii obmacti» Ne 1204 ot 22.02.2024r.
Yeranosiieno:
Jlara nposenenus nucnexkunn: 26.02.2024 roza.
OOBEKT HHCHEKIIMH: BOJIA IUTHEBAsH ICHTPAIM30BAHHOTO BOJIOCHAOKEHHS.

[TpoGa X0s10/1HOM NHUTBEBOH BOJIbI MCCIIEIOBAHA 10 OPraHOJIENTHYECKUM (3amax, MpUBKYC,
UBETHOCT, MYTHOCTH (110 Gopmasnny), MukpoGrosorutiecknm (obiiee Mukpodroe uncno, E.coli)
NOKa3aTessiM.

B uccneoBannoii npobe X0101H0ii MUTLEBOI Bo/bI MyTHOCTB (110 (popmaszuny) — 21,4+3.0
EM® nipu rurnennueckom HopMaruse ne 6onee 2,6 EM®.

[To  ocTajbHBIM  HCCICJOBAHHBIM  TI0Ka3aTeIiM  11poda  XOJOAHOH  NHTHEBOH  BO/bI
COOTBETCTBYET F’HIHEHHYECKUM HOPMATHBAM.

3akiovenne:

KauecTBO  XOJIOAHOW MUTHEBOM  BOJABIL,  OTOOpPAHHOH M3 BOJOPa3OOPHON  KOJIOHKH
Axvunnerpaunn  [latanosekoro cenbekoro nocesenus [lounnkosekoro paitona CmoseHckoi
obnacti, pacnosokenHoit no axpecy: Cmosnenckas obnacts, ounnkosekuit paiton, 1. Jlunku, 1. 48,
110 MCCIICI0BAHHLIM  OPraHoJIeNTHYECKUM (MyTHOCTB (110 (hopMasuHy) TNOKasaTelsaM, € y4YeToM
NONPaBKH  HA  BEJMUMHY OMMOKH METOJA ONpe/IC/ICHHs  [oKasaTesiei, He COOTBETCTBYET
rOCY/IAPCTBEHHBIM CAHUTAPHO-DITHIEMHOIONHUCCKUM TIpaBiiaM - Hopmarusam: paszen 11, Tabauua
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3.1 CaulluH 1.2.3685-21 «I'uruenuteckne HOpMaTHBBI M TpeGOBaHUs K 00ecneueHnIo 6e30macHoCTH
u (unm) GesBpeaHocTH Juls yesoBeka (akTopoB cpeibl obuTanusi», pasaen IV, n. 75 CaulluH
2.1.3684-21 «Canurapno-snuaemMHonornueckne TpeboBaHms K CoAEPKAHUIO TEPPUTOPHIT FOPOICKHX
M CEJIbCKUX TOCEJICHMi, K BOJIHBIM OOBEKTaM, NMUTHLEBOH BOJAE M IHTHEBOMY BOJOCHAOKEHMIO.
arMocepHOMY  BO3JyXy, MOYBAM, JKHIBIM [OMEIICHHSM, OKCIUTyaTallud TPOM3BOICTBEHHBIX,
OOIIECTBEHHBIX MOMEIICHUH, OpraHM3alii ¥ MPOBEJACHUIO CAHHTAPHO-TIPOTHBOITHACMHUECKIX
(pOQUIAKTHYECKHX) MEPOTIPHSATHI».

[To ocTasbHBIM HCCIIEI0BAHHBIM NIOKA3ATEIAM KAueCTBO BOJI COOTBETCTBYET TPeOOBAHUSAM:
CanllnH 1.2.3685-21 «I'urnennyeckne HOpMaTHBBI U TpeOGOBaHUs K obecneueHnio 6e30MacHoCTH n
(num) GesspeHocTH Julst ueioBeka (haktopos cpebl oGutanusy, CanlluH 2.1.3684-21 «Cannrapno-
SMUAEMHOIOTHYECKHE TPeOOBaHUS K COACPKAHNIO TEPPUTOPHIL FOPOJICKHUX M CEIILCKHX MOCenenuii, K
BOJ/IHBIM 06bCKTaM, MUTBLEBOI BOJIE W IMMUTHEBOMY BOI[()CHH())KCHMK), aTMOC(I)CpIIDMy BO3JIYXY,
no4BaM, JKHJIBIM TOMEIIEHUAM, JKCIUIyaTauuu MPOU3BOJICTBEHHbIX, OGIHCCTBEHHLIX MoMeIteHui,
OpraHu3alli¥ M TNPOBEICHMIO  CAHUTAPHO-IPOTHBOANIMAEMHYCCKUX  (IIPO(HIAKTHUECKHX )

MEpONPHATHI».
?ﬁ oL

(noanuce)

OrTBeTcTBEHHbIE MCIOJIHUTEIN [oronuna A.E., Bpau

1o o01eii rurueHe

Anekca B.M., 3aBejyiommii
(noancsy CaHUTAPHO-THTHEHHYECKHM
OTJICJIOM
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OPI'AH UHCITEKLIMK
®BY3 «IEHTP
TUIMEHBI U STTHJIEMHUOJIOT MU B
CMOJIEHCKOM OBJIACTH»

Ko dopmbi: @ 02-01.8.1 Crp. Ne 1 n3 2

JKCnepTHOE 3aKITI0UeHHe

YTBEPK/JEHO

Mpukazom ®BY3 «llentp rurnenst u
nuaemuoaorun B Cymosienckoit obaactiy»
Ne 21-11 ot 28.02.2022 rona

(Dt‘ll(‘pil.‘ll;ll‘-lﬂ CJI)”:K()‘-I 1O HA30PY B ctl)cpc 3AMNTHI IpaB II()T]'ICﬁII'I"BJICﬁ " 6narouony-mn HeJloBeKa
OPI'AH MHCIIEKLIUM
Denepanbioe GI0KETHOE YUPEKICHHE 3APABOOXPAHEHHS
«lentp rurnenst u ynugemuonornn B Cyvosenckoii obaactim
Arrecrar akkpeantanun RA.RU.710042 soinan 24 wions 2015roaa
214013 r. Cwonenck, Tyascknii nepeyJiok, 1.12

«YTBEPK/IAIO»
"nasHblii Bpau (esiepaibHOro GI0KETHOrO
YUPEK/ICHHS 3/IpaBOOXPAHEHH s
- «llewrp cupACHBI U SIHEMHOJIOTHH
) %&9 eHCKO#t obnacTh»
- E.I'. Maitoposa
M.IL

IKCMEPTHOE 3AKJIIOYEHUE
Ne 1048 o1 «26» pespans 2024 roaa
110 Pe3yJIbTATAM JA00PATOPHBIX HCNBITAHMI

3asiBuTesb: Ajmvunucrpauus llatanosekoro ceinbekoro mnocenenns Ilounnkosckoro paiiona
CMosteHCKoii 001acTH.
FOpuanuecknii aapec: Cmonenckas obaactb, [Tounnkoseknit paiion, 1. laranoso, 1. 236.
®akTrueckuii aapec: Cmonenckas obnactn, [ounnkoseknit paitow, 1. Hlaranoso, 1. 236.

(paiion, yauua, 10m)
OcnoBanue st npoBexenusi sxkeneprusnl: Cornacho 3aseke, BX. No 67-20/105-2024 or
12.01.2024r.
CocraB YKCnepTHBLIX MaTepHanoB: [Iporokon maboparopubix uenpiranuii UL ®BY3 «llentp
ruruensl u onuaemuonornn B Cmosenckoit obnacti» Ne 1198 ot 22.02.2024r.
YeTanosjieno:
Jlata nposejienns nucnekuun: 26.02.2024 roza.
OOBLEKT HHCTCKIMH: BOJIA TUThEBAsH ICHTPAJIN30BAHHOTO BOJOCHAOKEHHS.

[IpoGa X0J10HOii MUTHEBOI BOJBI MCCIEJOBAHA 110 OPraHOJENTHYECKUM (3arax, NPUBKYC,
IBETHOCTh, MYTHOCTL (110 opmasuny), MukpoGHoornieckum (obuiee MukpodHoe uncio, E.coli)
10Ka3aTes M.

B uccienosannoil npobe X0M01HOi MHTHEBOI BoJABI MyTHOCTB (110 (opmasuny) — 3,7+0,7
EM® npu ruruennueckom nopmatusesie 6osee 2,6 EM®.

[To  ocTajibHBIM  HCCIICJOBAHHBIM  TI0Ka3aTe/siM  1poda  XOJIOAHOH  NUTHEBOH  BOJbI
COOTBETCTBYET I'MIHEHUYECKHM HOPMATHBAM.

3akmovenue:

KauecTBo  X0710/1HOIT  NUTBEBOH  BOABL, OTOOpaHHON M3 BOJOPa3s0OpPHON  KOJOHKH
AJIMHHHCTPALH aTAI0BCKOro  Celbekoro nocesienns [lounnkoBekoro paiiona CmoseHcKoit
obnact, pacnonokentoii mo ajapecy: Cmonenckas o6iactb, Ilounnkosekuii paion, 1. JIbHoszasoj,
BO3JE /1. 24, 110 HCCJIEJ0BAHHBIM OPraHoJICITHUECKUM (MYTHOCTE (110 (opMasuHy) NoKasaTessm, ¢
YUETOM TONpPaBKK Ha BEJINUHHY OWIMOKH METOAA ONpe/e/ieHns MoKas3aTeseii, He COOTBETCTBYeT
rOCYPCTBEHHBIM CAHHTAPHO-3TTHIEMHOJIOTHUECKUM TIpaBiiaM U HopMaruBam: paszen 11, Tabanua
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FUFUEHBI W SIMIEMHUOJION MK B
CMOJIEHCKOH OBJIACTH»

IKCnepTHOE 3aKI0UEHHE

3.1 CanllnH 1.2.3685-21 «'urnennueckne HopMaTHBbI 1 TpeGoBanus K obecneuennio GezonacHocTi
n (nan) GesspeaHocTH Ul uyesnoBeka (hakTopoB cpeibl oOuranmsi», pazjen 1V, n. 75 CaulluH
2.1.3684-21 «CanurapHo-snuaeMuosnornueckie TpeboBanms K COJEPHKAHUIO TEPPHUTOPHIT TOPOJACKUX
M CEIbCKMX MOCEJICHMH, K BOJAHBIM OOBEKTaM, NMUTLEBOIl BOJAE M NUTLEBOMY BOJAOCHAOKEHMIO,
arMoc)epHOMY BO3JYXY, MOYBAM, JKHJIBIM TOMEIICHHSM, HKCIUTyaTallii [POH3BOJICTBEHHBIX,
OOIICCTBEHHBIX MOMEIIEHHI, OpraHu3alMi M MPOBEJACHUIO CAHHTAPHO-TIPOTHBOIMHIACMHYCCKUX
(MpOdUIAKTHYECKHX ) MEPOTIPHSATHI Y.

ITo ocTanbHBIM MCCIIEIOBAHHBIM MTOKA3ATENISIM KAUeCTBO BOJbI COOTBETCTBYET TPEOOBAHMSIM:
CanlTuH 1.2.3685-21 «I'nruenunyeckue HOpMaTHBBI U TpeGOBaHUs K obecreyernio 6e30macHOCTH 1
(1) Ge3BpeiHOCTH JUls uesoBeka (pakTopoB cpesbl ooutanusy, CaulluH 2.1.3684-21 «Canurapno-
IMHUAEMHOIOTHYECKHE TPeOOBAHUS K COJACPKAHUIO TEPPUTOPHIL TOPOJICKHX M CEILCKHX MOCENCHHUIT, K
BOJIHBIM O0OBEKTaM, NMUTHEBOH BOJE M MHUTHEBOMY BOJOCHAOKEHHIO, aTMOC(EPHOMY ~ BO3JYXY,
MOYBAM, XKHIIBIM MOMEIICHHAM, SKCIUTyaTallMi MPON3BOJICTBEHHBIX, OOIICCTBEHHBIX NOMEIICHHIT,
OpraHM3allii M TMPOBEJCHHUIO  CAHMTAPHO-NPOTHBOINMAEMHUECKHX  (MPOQHMIAKTHUCCKHX)
MEpONpPHATHII».

<o

OTBETCTBEHHbIC MCIOIHUTEIN Iorosmna ALE., Bpau
(noanuce) 1o ofuueit rurnene

Anekca B.M., 3aBeaytommii
CaHNTAPHO-THIHEHHYECKHM
OT/EIIOM

(noanucyk)
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OPI'AH MHCTIEKLIHX
OBY3 «LIEHTP
'MI'MEHBI U STTUJIEMHUOJIOI'MA B
CMOJIEHCKOM OBJIACTH»

Kox ¢popmer: @ 02-01.8.1 Crp. Ne 1 u3 2

’)KCIICpTHOe 3aKjloueHne

YTBEPKJIEHO

Ipukazom ®BY3 «llentp rurnens u
anuaemnoaorun 8 Cmoaenckoit obaactin
Ne 21-IT o1 28.02.2022 roaa

Deaepanbuas cayxda no 1

a30py B cepe 3ammuThl Npas norpeburesieii n 61aronoay s Uel0BeKka
OPI'AH MHCHEKIUH
DetepasibHoe GI0ZKETHOE YUPeK/ICHHE 31PABOOXPAHEHHS
«uell'l'[) THIHCHBI H YNTH/IEMHOJIOTHH B Cmoaenckoii odacTin»
Arrecrar akkpeantannn RA.RU.710042 soiyian 24 mioas 2015roaa
214013 r. Cmoaenck, Tyascknii nepeyiok, 1.12

«YTBEPKJIAIO»
[1aBubIii Bpayu (eaepanbHOro G10KETHOro
YUpPEXK/ICHHUS 3/IPaBOOXPAHEHUS

((uel [TP_ITHIHCHBI SMUJAECMHOJIOTHH
_NOfieHcKoit 06macTi»
- E.I'. Maitoposa

SKCHEPTHOE 3AK/IIOYEHUE
0 1047 o1 «26» pespans 2024 roaa
10 Pe3yJIbTaTaM Ja00pATOPHBIX HCIBITAHMI

ML.IT."

asiBuTenb: Ajmvunncrpauus IllatanoBekoro cesnsekoro nocenenus I[lounnkosekoro paiiona
CMoJIeHCKOI 00J1acTH.
HOpuanuecknii aapec: Cmosnenckas o6mactb, [lounnkosekuii paiion, 1. Hlaranoso, 1. 236.
@akTHueckuii aapec: Cwmorenckas o6iactb, [Tounnkosekuii paiion, . llaranoso, 1. 236.

(paiion, ynuua, 10m)
OcuoBanue st nposeaenusi dkcneprusel: Corsacno saseke, BX. No 67-20/105-2024 ot
12.01.2024r.
CocTaB IKCNEPTHBIX MaTepPHAIOB;: [Iporokon nadoparopueix ucnbitanuii HIL{ ®BY3 «llentp
rurnenst noomaemuonornn B Cmosenckoii obmactin Ne 1196 ot 22.02.2024r.
Yeranosieno:
Jlata nposesienus uncnekunn: 26.02.2024 roja.
OOBbEKT HHCHEKUNMH: BOJA MHTHEBAS LICHTPATH30BAHHOTO BOJOCHAOKEHUSI.

[Tpoba X0s101HO# MUTLEBOIT BOJBI HCCIIEOBAHA [0 OPraHOJICHTHYCCKUM (3armax, NpHUBKYC,
UBETHOCTL, MYTHOCTH (110 opmasuiy), MukpoGHosoruiecknm (obiee Mukpodroe uncio, E.coli)
MOKA3aTEIISAM.

ITo wuccneoBaHHbIM - NOKa3aTensiM  11poba  XOJIOJHOH  MHUTHEBOH  BOJBI  COOTBETCTBYET
IHIHEHHYECKHM HOPMATHBAM.

3akjnovenne:

KauecTBo  XOJOMHON  MHTHEBOI  BOJBI,  OTOOPaHHON M3 BOAOPasGOPHOil  KOJNOHKH
Aamutnerpann [laranosekoro cenbekoro nocesenust Tounnkoekoro paitona  Cmosenckoit
obuacTn, pacronokennoii mo aapecy: Cmosenckas obmactb, [lounnkoBekuit paiton, 1. Mauynbl, 1.
108, 10 MCCIeJI0BAHHBIM  MOKA3aTeIsM  COOTBETCTBYET  IOCY/APCTBEHHBIM  CAHMUTApHO-
snujaeMuosornyeckuM  npasiiam 1 Hopmaruam:  CanllnH  1.2.3685-21  «I'uruenuueckue
HOpMaTHBBI M TpedoBanms Kk obecrieveniio GezonacHocTH U (nim) Ge3BPeJHOCTH Ul YesloBeKa
(pakropos cpebl oonTannsy, CanlluH 2.1.3684-21 «CannrapHo-31muaeMuosornyeckue TpeboBanms
K COJCPIKANNIO TEPPHTOPHIT FOPOJICKHX H CCIILCKHX MOCENCHMUI, K BOJHBIM 00BEKTaM, MHThEBOI BoJE
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OPI'AH MHCITEKLIMM ) . ] "
®BY3 «LIEHTP Ko popmbi: ® 02-01.8.1 Crp. Ne2 w32
TUTMEHDI M DTTHJIEMUOJION MU B A —
CMOJIEHCKOM OBJIACTH» P

W IUTHEBOMY BOJOCHAGKEHMIO, aTMOC(EPHOMY —BO3AYXY, MOUBAM, KWIBIM - TIOMEIICHHAM,
SKCIUTyaTalldi  TPOM3BOACTBEHHBIX, OOMIECTBEHHBIX MOMCIICHHMI, Opraiusaln i MPOBEACHHIO
CAHMTAPHO-TIPOTHBOATIHIEMHUYECKHX (ITPOQHIAKTHYECKIX) MEPOTPHATHITY.

OTBETCTBEHHbIC HCTIOIHUTEIN loronuua A.E., Bpau

(nommen) 1o o0uieil ruruexe

Asexca B.M., 3aBeaytommii
CaHUTAPHO-TUTHEHNUECKUM
OTJIENIOM

(noanuce)
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OPI'AH MHCIIEKLIUK
®BY3 «LLEHTP
"MITMEHBI W STHJIEMUOJIONMA B
CMOJIEHCKOM OBJIACTH»

Koz popmbr: d 02-01.8.1 Crp. Ne 1 u32

DKCNepTHOE 3aKII0UeHHE

YTBEP/XK/IEHO

Mpukasom ®BY3 «llentp rurnens: u
snuaemuoaornn 8 Cmosenckoii 06aacti»
Ne 21-I1 o1 28.02.2022 rona

Degepanbuas cayxda 1o naa3opy B chepe 3aMWUTLI NPaB noTpeduTesieii n H,1aronoy Hs YeJ0BeKa
OPI'AH MHCHIEKIIUH
Desrepasibuoe H10/17KeTHOE YUPeAKICHHE 31PABOOXPAHEHHS
«llenTp rurnens! u snnaemunosiornn B CMoJienckoii o6acti»
Arrecrar akkpeantannn RA.RU.710042 souyian 24 mioas 2015roaa
214013 r. Cmonenck, Tyabckuii nepeyiok, a.12

«YTBEPKJIAIO»
I'naBubiii Bpau (esepanrbHOro GI0KETHOTO
YUPEKIEHHS 37]paBOOXPAHEHHUS]

1, «lleprp CUrHEHbI M FMMAEMHOTIOIHH
' : w1 éﬁw ercKkoit oGnacTi»
% / E.I'. Maitoposa
ML

IKCINEPTHOE 3AKJIIOYEHUE
Ne 1049 or «26» dpespans 2024 roga
N0 pe3y/ibTaTam JabopaToPHLIX HENbITAHMI

BasBurenb: Anvunucrpanms Ilatanosckoro cenbekoro nocenenns Ilounnkosekoro paiiona
CmoseHckoii obnacTh.
HOpuanuecknii aapec: Cmosnenckas obnactb, [lounnkosekuii paiion, . Ilaranoso, 1. 236.
dakTHueckmii aapec: Cmosenckas o6iacts, [lounnkosekuit paiion, 1. Hlaranoso, 1. 236.

(paiton, ynuua, 10m)
OcnoBanune aast npoBeaenusi kcneprusbl: CorsacHo 3asske, BX. Ne 67-20/105-2024 ot
12.01.2024r.
CocTaB IKCNEPTHLIX MaTepHasioB: [Iporokon naGoparopubix uenpiranuii ML ®BY3 «llentp
ruruensl uoomuaemuonorun B Cmonenckoii oGmacti» Ne 1200 ot 22.02.2024r.
YeTanoBiaeno:
Jlata nposeaenns nucrnekunn: 26.02.2024 roja.
OOBEKT HHCHEKIMM: BOJIA NUTLEBAS LCHTPAIM30BAHHOTO BOJOCHAGKEHUS.

[IpoGa X0710/1HO# NHUTHEBOI BOJIbI MCCIIEIOBAHA 10 OPraHOJIENTHYECKUM (3anax, MpUBKYC,
UBETHOCTL, MYTHOCTH (110 popmasuny), MukpoOHosornueckum (obiiee MukpodHoe uncio, E.coli)
HoKa3aTessM.

o mceneoBaHHpIM - NOKa3aTeslsiM  11po0da  XOJNOJAHOH  NUTHEBOH  BOJBI  COOTBETCTBYET
IUIHEHIYECKHM HOPMATHBAM.

3akiovenne:

KauectBo  XOJIOAHON  [MUTHLEBOIT  BOABL,  OTOOpaHHON M3 BOJOPa30OpPHOI  KOJIOHKH
Axvunnerpannn  [laranosckoro cenbekoro nocesenust Ilounnkosekoro paiiona CmoseHCKo#M
obuactn, pacrionoxkennoii no aapecy: Cmonenckas obnacte, Iounnkosckuii paiion, 1. Hosocenbe, 1.
26, 10 MCCICJOBAHHBIM  [OKA3aTEIM  COOTBETCTBYET — TOCYJAPCTBEHHBIM — CAHHTApHO-
SIMIEMHONIOTHUecKuM  npaBuiaam 1 HopmatuBam:  CanlluH  1.2.3685-21  «I'urnenuueckune
HOpMaTHBBLI M TpeboBanus K obecriedennio Ge3onacHoCTH M (MiM) Ge3BPEHOCTH Ul YeloBeKa
(akropos cpestbl oourannsiy, CanlluH 2.1.3684-21 «Canurtapro-snuaeMioornueckne tpeboBanms
K COJICPKAHMIO TEPPUTOPHIT TOPOJICKHX M CCIILCKHX MOCEIICHHI, K BOJAHBIM 00bEKTaM, MHTLEBOH BOJE
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OPI'AH MHCTIEKLIMH . ,
®BY3 «LIEHTP Ko opmebi: @ 02-01.8.1 Crp. Ne2 u32
TUCHEHBI M STIHJIEMHOJION M B U
CMOJIEHCKOM OBJIACTH» P

U [HUTHEBOMY BOJIOCHAOKEHHUIO, aTMOC(bepHOMy BO3JyXy, IO4BaM, JKHJILIM  TTOMEIICHHAM,

OKCIUTyaTallii [IPOM3BOJCTBEHHBIX, OOIIECTBEHHBIX MOMEIICHHH, OPraHu3auy | HPOBEICHHIO
CaHUTAPHO-NPOTUBOTUIEMHYECKHX (MPOQHUIAKTHYECKHX ) MEPOTIPUSITHI».

OTBETCTBEHHBIC HCIIOIHUTETH

loromuua A.E., Bpay
1o ofuieii ruruexe

(noanuces)

Anexca B.M., 3aBeayiommmii
CaHUTAPHO-THIHEHNYCCKHM
OT/IeIIOM

(noanuce)
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OPI'AH MHCTTEKLIHHX
DBY3 «LIEHTP
'MIMEHBI X STTIMJIEMHOJIOIMN B
CMOJIEHCKOH OBJIACTH»

Kon dopmbi: @ 02-01.8.1 Crp. Ne 1 u3z2

:)KCHCPTHOE 3aKII0UCHHEe

YTBEPK/IEHO

Mpukazom ®BY3 «llenTp rurnensi n
anuaemnoorun B Cvmonenckoii odaactinn
Ne 21-I1 o7 28.02.2022 roaa

Depepanbnast cay:k0a 110 HAA30pY B cdepe 3amuThl NpaB noTpebuTeeii n Haaronosyns UeaoBeka
OPI'AH MUHCHEKIIMA
Depepasibuoe 610/7KeTHOE YUpeAIeHHe 3PABOOXPAHEHUS
«lenTp rurnenst u snugaemuosornn B Cymoenckoii obaactuy
Arrecrar akkpeantannn RA.RU.710042 soutan 24 mosis 2015roaa
214013 r. Cmoaenck, Tyabeknii nepeyJiox, .12

«YTBEPKJIAIO»
['nanbiii Bpau (esepanbHOro G10KETHOro
YUPEKICHUS 3/PABOOXPAHEHHS

«Llesrp ryrueHbl 1 SMUJIEMHOJIOTHH
Af JICHCKO# 001acTH»
- E.I'. Maiioposa

HKCMEPTHOE 3AKJIIOYEHHUE
Ne 1036 ot «26» despans 2024 roaa
10 pe3yJibTaTaM JabopaTopHBIX HCNBITAHHI

M.IT.

BasiBureab: Axvunucrpanus Ilaranosekoro censckoro nocenenus IlouMHKOBCKOro paiona
Cmosenckoii o0acTu.
FOpuanueckuii aapec: Cmosenckas 06actb, [Tounnkosekuii paiion, ji. [llaranoso, 1. 236.
®akTHuecknii aapec: Cmosenckas oGmacts, ounnkoscknii paiion, j. [laranoso, a. 236.

(paiion, yaunua, 10m)
OcHoBanne aasi nposeaenusi ’xcneprusbl: Coracho 3asiske, BX. Ne 67-20/105-2024 or
12.01.2024r.
CocraB 3KcnepTHLIX MaTepuaios: [Iporokon nabopatopubix ucnbirannii UL ®BY3 «llentp
ruruensl uoomuaemuonornn B Cmosenckoit obmactin Ne 1194 ot 22.02.2024r.
Yeranosiieno:
Jlata nposesienus nucnekunn: 26.02.2024 rojaa.
OGLEKT HHCTIEKIMN: BOJIA TUTHEBAsH ICHTPAIH30BAHHOIO BOJOCHAOKEHUS.

IIpoGa X0J10/1HO MHUTHEBOH BOJIbI MCCIIEOBAHA 10 OPraHOJIENTHYECKMM (3arax, MpUBKYC,
UBETHOCTL, MYTHOCT (110 opMasuiy), MukpoGHomoriteckm (obuiee Mukpobnoe uncno, E.coli)
HOKa3aTeIAM.

ITo ucenejloBaHbIM - HOKasatensiM  npoda  XOJIOJHOI  [HMTLEBOH  BOJbI  COOTBETCTBYET
IUIHEHIYCCKHM HOPMATHBAM.

3akovenue:

KauecTBo  X0JI0/(HOM  1HTBEBOH  BOJABL,  OTOOPaHHOI M3 BOJOPa3bOpHON  KOJIOHKH
Anvunncerpaunn  [latanosekoro  cenbekoro mocesienns Ilounnkosekoro paiiona  CMoseHCKOI
obnactn, pacrosnokenHoii 1o aapecy: Cmosenckas obmactn, Iounnkosckuii paiton, 1. llaranoso, 1.
78, 10 HMCCICJOBAHHBIM  TOKA3aTEIAM  COOTBETCTBYET  TOCYJAPCTBEHHLIM  CaHMTapHO-
snuaeMuonorndeckum  npasiiaaM  u HopmartuBam:  CanlTuH  1.2.3685-21  «I'mruennueckue
HopMaThBbl W TpeGoBanus K obecrevernio GezonacHocTH U (nian) Ge3BPeIHOCTH JUls YesloBeKa
(pakropos cpejbl oouTanus», CanlluH 2.1.3684-21 «CannrapHo-31uaeMHOJI0rHUecKie TpeboBaHms
K COEPIKAHHIO TEPPUTOPHIT FOPOJICKHUX H CEIILCKHX TTOCEIICHMIT, K BOJIHBIM 00BbEKTaM, MUThEBOH Boje
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®BY3 (LEHTP Koz dopmbi: @ 02-01.8.1 Crp. Ne2 3 2
TUIHEHDI M OMHIEMUOJION MU B P
CMOJIEHCKOWM OBJIACTH» P

M MHTBEBOMY  BOJIOCHAGKCHMIO, aTMOC(EPHOMY BO3ZYXY, MOUBAM, IKHIBIM  HOMELICHHSIM,
OKCILIyaTallik  MPOM3BOACTBEHHBIX, OOIICCTBEHHBIX TMOMEIIEHHIA, OPraHM3alMn H NPOBEACHUIO
CAHUTAPHO-NPOTHBOSIHACMUYECKHX (MPOYHIAKTHYECKNX) MEPOTPUATHIH».

OTBETCTBEHHBIC HUCIIOIHUTENH % 0 loromuna A.E., Bpau

(noanuce) 1o obuiei ruruene

Anekca B.M., 3aseayromuii
CAHUTAPHO-TUIHEHHYECKHUM
OT/IeNIOM

(noanuce)
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